RCT Power Storage DC

+ Power Switch
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ZAPNUTI FV ELEKTRARNY

1. V rozvadéci Power Switch zapnéte jisti¢ s nazvem
FUSE POWER STORAGE.

|

4.V rozvadécdi oznaceném R-FVE-BAT20 zatlaéte
ODPOJOVAC BATERIi na doraz.

2.V rozvadéédi oznac¢eném R-FVE-DC zatlacéte
ODPOJOVAC PANELU na doraz.

5. Na zadni strané baterii zapnéte PREPINAC do
polohy 1.

3. Zespod ménice je PREPINAC, kterym otogite do
polohy 1.

VYPNUTIFV ELEKTRARNY

Pro vypnuti FVE postupujte v opaéném pofadi jako pfi zapnuti.
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